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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การท้าการทดลองจากห้องปฏิบัติการสู่การน้าไปติดตั งใช้งานจริงที่บ่อเลี ยงปลาสลิดสามารถ
แสดงการเก็บผลการทดลองจากบทที่ 4 ที่ผ่านมาสามารถน้าเสนอในเนื อหาของบทที่ 5 ได้เป็นหัวข้อ
ซึ่งมีเนื อหาได้แก่ เนื อหาของการสรุปผล เนื อหาส้าหรับการอภิปรายผล และเนื อหาของข้อเสนอแนะ 
ซึ่งงานวิจัยการพัฒนาระบบเครื่องมือวัดระดับน ้าในบ่อเลี ยงปลาสลิดเพ่ือพื นที่อ้าเภอบางพลีนั น ได้
พัฒนาขึ นส้าหรับการติดตามค่าระดับความสูงของบ่อเลี ยงปลาสลิด โดยสามารถสรุปผลที่ได้จากการ
ท้าปฏิบัติการทั งหมดและข้อเสนอแนะได้ดังนี  
 
1. สรุปผล 
 1.1 วิธีวัดระดับน ้าด้วยเซ็นเซอร์อัลตร้าโซนิกมีความเหมาะสม ปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งมีชิวิต และสารอาหารใดๆ ในน ้าของบ่อเลี ยงปลาสลิด 
 1.2 แอพพลิเคชั่นของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ ซึ่งได้เพ่ิมความสามารถใน
การแจ้งเตือน (Line notify) เนื่องจากเกษตรกรนิยมใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ในการติดต่อสื่อสาร มี
ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของแอพพลิเคชั่นมาก่อน สามารถทดลองใช้แอพพลิเคชั่นได้โดยที่ไม่
ต้องมีการอบรมใดๆเพ่ิมเติม และปราศจากค่าใช้จ่ายใดๆในการด้าเนินการทางด้านซอฟท์แวร์  
 1.3 ระดับน ้ามีความผกผันแต่จะอยู่ภายในขอบเขตไม่เกิน 20 - 30 เซนติ เมตร อัน
เนื่องมาจากกระแสลมช่วงเวลา 17.00น. จนถึง 19.30น. เป็นกระแสลมบกลมทะเล เนื่องจากพื นที่
สนามอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณ ต้าบลบางปู อ้าเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ และ
ต้าบลคลองด่าน อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มีกระแสลมชายฝั่งค่อนข้างแรงในช่วงเวลา
ดังกล่าว 
 1.4 อุปกรณ์วัดจากห้องปฏิบัติการเพ่ือการทดลองให้ผลตรงกับภาคสนาม สามารถน้ามาใช้
งานภาคสนามโดยมิต้องปรับแต่งใดๆเพ่ิมเติม 
 1.5 คุณลักษณะของความสามารถในการวัดค่ามีลักษณะในทางเป็นไปในเชิงเส้นท้าให้
สามารถวิเคราห์ความผิดพลาดได้ง่าย ซึ่งทางผู้วิจัยได้แสดงให้เห็นแล้วว่ามีความเป็นเชิงเส้นใกล้เคียง
ค่าจริงมาก 
 
2. อภิปรำยผล 
 2.1 สามารถใช้คุณสมบัติของเซนเซอร์ อัลตร้าโซนิกจากรายละเอียดของผู้ผลิตในการ
ด้าเนินการวิจัยได้เป็นอย่างดี เพราะภายหลังการทดสอบในห้องปฏิบัติการเมื่อน้าเซ็นเซอร์รวมกับ
ระบบแล้วมีคุณสมบัติสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 2.2 การแสดงค่าของเครื่องมือวัดมีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของการวัดระดับ
ของเหลวด้วยอัลตร้าโซนิกเป็นอย่างด ี
 2.3 จากงานวิจัยที่มีลักษณะของการใช้เซ็นเซอร์ อัลตร้าโซนิกเมื่อน้ามาเปรียบเทียบกับ
งานวิจัยนี พบว่า งานวิจัยนี มีความสอดคล้องในเรื่องคุณลักษณะของการวัดในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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 2.4 การใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ ซึ่งได้เพ่ิมความสามารถในการแจ้งเตือน (Line notify) มีการ
แสดงผลได้ดีเมื่อเทียบกับงานวิจัยที่เก่ียวข้องและมีความสามารถในการส่งข้อมูลระยะไกลได้ดีมาก 
 
3. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และ 
ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยในครั งต่อไป 
 3.1 ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

3.1.1 สามารถน้าไปใช้ได้โดยตรงกับบ่อเลี ยงปลาสลิด และบ่อเลี ยงปลาชนิดอ่ืนๆ ที่
ต้องการอุปกรณ์แสดงผลค่าระดับความสูงของน ้าในบ่อเลี ยงปลาผ่านแอพพลิเคชั่นของโทรศัพท์
สมาร์ทโฟน 

3.1.2 สามารถประยุกต์ใช้กับการวัดพารามิเตอร์อ่ืนๆได้ เช่น ค่าความเป็นกรดด่าง (ph) 
อุณหภูมิของบ่อปลาเป็นต้น   

3.1.3 สามารถใช้แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้หลากหลายชนิด ทั งจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
หรือจากแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้โดยตรง 

3.2 ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยในครั งต่อไป 
3.2.1 การเก็บผลการทดลองควรใช้ในหลายฤดูกาล และหลายปี เพ่ือน้าข้อมูลมาใช้ใน

การคาดการณ์ความแห้งแล้งได้ 
3.2.2 พัฒนาเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big data เพ่ือน้ามาใช้การวิเคราะห์ข้อมูล

ในระดับขั นสูง 
3.2.3 พัฒนาให้แก่ภาคเกษตกรผู้ เลี่ยงปลาในชนิด อ่ืนๆที่ต้องการทราบข้อมูล

สารสนเทศน์ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรให้มีความทันสมัยตามนโยบายของรัฐบาล และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี 




